
1. gevelmetselwerk hor.: grijs- bruin genuanceerd
2. gevelmetselwerk vert.: grijs- bruin genuanceerd
3. gevelbekleding uit HPL plaatmateriaal: zwart mat
4. gevelbekleding uit beton: wit, variant: gevelbepleistering wit
5. gevelbekleding aluminium: wit
6. aluminium buitenschrijnwerk: wit
7. aluminium dakrand: wit
8. dorpels uit aluminium: wit
9. dorpels uit natuursteen
10. balustrade uit staal: wit
11. gevelbekleding uit aluminium: wit
12. aluminium buitenschrijnwerk: zwart

Het advies van de brandweer moet ten alle tijde gevolgd worden bij de uitvoering 
van de werken.

HWA: hemelwaterafvoer    
TS: toezichtsstop
VS: verloopstuk

DK: dampkap
DR: droogkast
GWK: gaswandketel
WM: wasmachine
VP: Verlaagd plafond

ALGEMEEN

LEGENDE BRANDWEER LEGENDE TEKST

pictogram

veiligheidsverlichting

veiligheidsverlichting + pictogram

niet-ionische detector

poederblusser

NID

P

VV

VV+P

PB

- alle afmetingen en nivo's moeten vóór aanvang der werken ter plaatse gecontroleerd worden door de aannemers;
- de referentiepas 000 is de vloerpas van het gelijkvloers en bevindt zich op ±30cm boven het hoogste nivo van de straatas t.h.v. het project, 
tenzij anders vermeld;
- vóór uitvoering van de rioleringen dienen de diepte en de ligging van de openbare riolering door de aannemers te worden opgemeten en ter 
goedkeuring voorgelegd te  worden aan de architect;
- vóór uitvoering van de funderingen moet de toestand van de ondergrond tijdens de werken zorgvuldig te worden gecontroleerd;
- alle dragende beton-, staal-, en metselconstructies dienen door de aannemers berekend te laten worden door een erkend ingenieur;
- alle brandwerende deuren zijn zelfsluitend / per leidingkoker tussen de verdiepingen een brandwerend scherm van EI 60 te voorzien / alle 
I-liggers dienen brandwerend omkast of behandeld te worden. Als de functie van het ontwerp is onderworpen aan verschillende brandnormen, 
dient steeds de strengste gevolgd te worden.

betonwand

LEGENDE GEVELMATERIALEN

metselwerk

gipskarton brandwerend

gipskarton

beton sandwichpaneel

1. gevelmetselwerk horizontaal: grijs, beige genuanceerd
2. gevelmetselwerk verticaal: grijs, beige genuanceerd
3. gevelbekleding: grijze beton
4. aluminium buitenschrijnwerk: zwart
5. aluminium dorpel: zwart
6. balustrade uit metaal
7. balustrade uit glas
8. aluminium dakrand: zwart
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ACODRAIN (met vastgeschroefd gietijzeren rooster + zandvanger!)
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ONDERGRONDSE PARKEERGARAGE
(41 PARKEERPLAATSEN + 72 FIETSPARKEERPLAATSEN)

Brandweer bijlage 2 is van toepassing
snelblusapparaten 6 kg: 1 per 150m2 te voorzien

Draagstructuur kelder = R120

ROOK- EN WARMTEAFVOER
uitvoering volgens geldende voorschriften

PARKEERVERBOD VOERTUIGEN UITGERUST MET
LPG-INSTALLATIE

Aansluiting riolering volgens de geldende voorschriften

VOLLE GROND

VOLLE GROND

VOLLE GROND

VOLLE GRONDVOLLE GROND

VOLLE GROND

A

A'

B

B'

C

C'

C

C'

LIFT

BERGING 1 BERGING 2 BERGING 3

BERGING 4

BERGING 5 BERGING 6

BERGING 7 BERGING 8 BERGING 9

BERGING 10 BERGING 11 BERGING 12
BERGING 14

BERGING 18

BERGING 19 BERGING 20 BERGING 21 BERGING 27 BERGING 28 BERGING 29

BERGING 22 BERGING 23 BERGING 24

BERGING 26BERGING 25

BERGING 30

BERGING 31

FIETSENBERGING
(20 fietsen)

ga
s 

9x
el

ec
tra

9x

METERLOKAAL
BLOK A

w
at

er
 9

x

verluchting meterlokaal
Ø200 PVC (boven)
verluchting meterlokaal
Ø200 PVC (onder)

DOORVOER NUTSLEIDINGEN  :
- doorvoer waterleiding Ø110mm en 100cm 
onder maaiveld
- doorvoer gasmaatschappij Ø110mm 
gladde, niet geribde pvc-buis 80 cm onder 
maaiveld,
  zacht afhellend naar de straat
- doorvoer tel. Ø50mm
- doorvoer electr.+TV 2xØ90mm met 
trekdraad, bovenkant buis op -80cm

zone van 1m x 1m
vrijhouden

voor het aansluiten
van nutsleidingen

METERLOKAAL
BLOK C

verluchting meterlokaal
Ø200 PVC (boven)

verluchting meterlokaal
Ø200 PVC (onder)
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DOORVOER NUTSLEIDINGEN  :
- doorvoer waterleiding Ø110mm en 100cm 
onder maaiveld
- doorvoer gasmaatschappij Ø110mm 
gladde, niet geribde pvc-buis 80 cm onder 
maaiveld,
  zacht afhellend naar de straat
- doorvoer tel. Ø50mm
- doorvoer electr.+TV 2xØ90mm met 
trekdraad, bovenkant buis op -80cm

zone van 1m x 1m
vrijhouden

voor het aansluiten
van nutsleidingen
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METERLOKAAL
BLOK B

DOORVOER NUTSLEIDINGEN  :
- doorvoer waterleiding Ø110mm en 100cm 
onder maaiveld
- doorvoer gasmaatschappij Ø110mm 
gladde, niet geribde pvc-buis 80 cm onder 
maaiveld,
  zacht afhellend naar de straat
- doorvoer tel. Ø50mm
- doorvoer electr.+TV 2xØ90mm met 
trekdraad, bovenkant buis op -80cm

verluchting kelder vlg voorschriften brandweer
1,8 m2 (opening blijft op eigen terrein en wordt

afgedekt, zijkant open voor verluchting)
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GARAGEPOORT MET VENTILATIEOPENING
VOLGENS BEREKENING THERMO-SERVICE
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zone van 1m x 1m
vrijhouden

voor het aansluiten
van nutsleidingen
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verluchting kelder vlg voorschriften brandweer
1,8 m2 (opening blijft op eigen terrein en wordt

afgedekt, zijkant open voor verluchting)
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DOORVOER NUTSLEIDINGEN  :
- doorvoer waterleiding Ø110mm en 100cm

onder maaiveld
- doorvoer gasmaatschappij Ø110mm

gladde, niet geribde pvc-buis 80 cm onder
maaiveld,

  zacht afhellend naar de straat
- doorvoer tel. Ø50mm

- doorvoer electr.+TV 2xØ90mm met
trekdraad, bovenkant buis op -80cm

zone van 1m x 1m
vrijhouden

voor het aansluiten
van nutsleidingen
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uitloop in kasseibeschoeiing

direct naar wadi 

direct naar wadi 

WADI  A 

nuttige diepte: 0,3 m

bodemoppervlakte: 75,7 m2

oppervlakte maximale waterhoogte: 111,1 m2

infiltratiecapaciteit: 22.731 + 5.310 = 28.041 liter

0,3 x 75,7 m2 = 22 731 liter

0,3 x (111,1 - 75,7) x 0,5 = 5.310 liter

infiltratieoppervlakte: 111,1 m2

bovenkant talud wadi

contour maximale waterhoogte = 79,3 m2

contour bodem wadi = 43,5 m2

WADI  B 

nuttige diepte: 0,3 m

bodemoppervlakte: 43,5 m2

oppervlakte maximale waterhoogte: 79,3 m2

infiltratiecapaciteit: 13.050 + 5.370 = 18.420 liter

0,3 x 43,5 m2 = 13.050 liter

0,3 x (79,3 - 43,5) x 0,5 = 5.370 liter

infiltratieoppervlakte: 79,3 m2

uitloop in kasseibeschoeiing

uitloop in kasseibeschoeiing

uitloop in kasseibeschoeiing
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bovenkant talud wadi

contour maximale waterhoogte = 111,1 m2

contour bodem wadi = 75,7 m2
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