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Controlebezoek - Periodiek [Hfst 6.5]

Inspecteur: Yoni Genicot Verslagnummer:
41/07102026/64572/76858/1

Algemeen
Inspectie adres: Eikenstraat 271, 2840 Rumst  Datum van de keuring: 07/10/2026
(Belgi€) Eigenaar: Martine Nicasie

Type: Controlebezoek - Periodiek [Hfst 6.5] Type lokalen: Huis

Afwijking: Huishoudelijke installatie oud AREI

[Afd 8.2.2]
Elektrische installatie
Netbeheer: Fluvius Antwerpen EAN: 541448820048074344 Aantal borden: 4
Nominale spanning: 3x400V + N - AC Teller nr: 1SAg3200049211 Aantal kringen: 2+3+7+22
Type netsysteem: TT Dagindex: 4055 Rechtstreekse aanraking: Niet ok
Nominale stroom aansluitbeveiliging: 40A Nachtindex: 4447 Onrechtstreekse aanraking: Niet ok
Voedingskabel hoofdbord: XGB 4 x 10 mm2 Aardingsweerstand: 4,42 ohm(mli) Controle van de foutlussen: Niet ok
Type aarding: Aardingslus Minimale isolatieweerstand: 0,10 MQ

Staat van vast of vast opgesteld elektrisch materieel: Niet ok
Continuiteit van de beschermingsgeleiders van de contactdozen: Ok
Continuiteit van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats staat van vast of vast opgesteld van de klasse I: Ok

Controle van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbaren toestellen met verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I: Ok

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van boek 1 van het KB 08/09/2019 inzake de installaties op laagspanning en zeer lage
spanning. Het nieuwe controlebezoek moet door hetzelfde keuringsorganisme worden uitgevoerd voor 07/10/2027. De werken, nodig om de
inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het plaatsbezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen
getroffen worden opdat de in inbreuk zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Handtekening inspecteur
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Beveiligingen

Type Aantal Nominale stroom (A) Aantal polen Curve Sectie(mm2) Controle
Automaat 1 10 4 C 6 Ok
Automaat 1 40 4 C 6 Ok
Automaat 1 25 4 C 4 Ok
Automaat 1 25 2 C 25 Niet ok
Automaat 4 20 2 C 25 Ok
Automaat 3 16 2 C 1.5 Ok
Automaat 38 16 1 2.5 Ok
Automaat 4 10 1 1.5 Ok
Automaat 3 20 1 reserve

Automaat a 4 1 1.5 Ok

Differentieelstroombeschermingsinrichting

mA 300 300 30 30

Nominale stroom (A) 40 40 40 40

12t 3000A-22,5kA2s 3000A-22,5kA2s
Type a ac ac a

Beveiligde kringen Alle 31 10

Controle Ok Nietok Ok Ok
Inbreuken

- De controle van een/meerdere foutlussen is niet afdoende, - 0Afd 6.5.7.2.b.4.d; oAfd 6.4.6.4.b.4

Extra opmerking: Diff 30mA AC

- Het eendraadschema en situatieplan zijn niet aanwezig. - oAfd 3.1.2.1

Extra opmerking: O.a. situatie schema en eendraadschema uitbreiding

- De beschermingsgraad van de ruimte moet ten minste IPXX-D zijn voor ruimtes publiek toegankelijk en IPXX-B voor gewone ruimtes. - oAfd
4223

- Er ontbreken afdekplaatjes in het elektrisch bord. - Afd 5.2.6; 0Afd 4.2.2.3

- Er bevinden zich differentieelstroombeschermingsinrichtingen van het type AC in de installatie, welke niet meer toegelaten zijn. - oAfd 5.3.5.3.a
- De sectie van de geleiders is niet aangepast aan de grote van de automaten en zekeringen. - oAfd 4.4.1.5

- De isolatieweerstand van de installatie is onvoldoende. - oAfd 6.4.5.1

Extra opmerking: Meerdere kringen

- Aansluitingen en samenvoegingen, verbindingen of aftakkingen van kabels werden niet uitgevoerd in overeenstemming met de regels van de
kunst. - oAfd 5.1.1.2; Afd 1.4.1; Afd 1.4.2; Afd 5.2.6

Extra opmerking: O.a. lusterklem in bord

- Elektrische leidingen in open lucht/in opbouw, zijn niet goed bevestigd. - oAfd 5.2.9.5; Afd 5.2.2

- Het gebruik van kabels van het type VTMB, VTLB en/of VTLmB is verboden in de vaste installatie. - Hfdstk 2.7; Afd 5.2.7; Afd 5.2.9

- Stopcontacten, schakelaars en verlichtingsarmaturen van het type “open achteraan” mogen niet op rechtstreeks brandbare materialen geplaatst
worden. - 0Afd. 4.3.3.5

Extra opmerking: O.a. stopcontact berging achteraan

Opmerkingen

- De schema's zijn niet aanwezig of niet correct. Wij kunnen niet uitsluiten dat er geen nieuwe inbreuken zullen zijn bij het voorleggen van de
(nieuwe) schema's.

- De fotovoltaische panelen zijn niet gekeurd op vraag van de klant.

- De woning is bemeubeld. Het kan zijn dat niet alle onderdelen gecontroleerd zijn.

- Bij een vernieuwing van de elektrische installatie, zullen de afwijkingen niet meer van toepassing zijn.

- Door gevolg te geven aan de hoger vermelde inbreuken, is het mogelijk dat er bij een volgend onderzoek bijkomende inbreuken aan het licht
komen.

- Keuring gebaseerd op verkregen info van eigenaar/verantwoordelijk installatie.

Raadgeving
Het verslag van het controlebezoek herinnert aan de volgende verplichtingen

De verplichting het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.

In het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden.

De met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over
elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

Wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme
om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er
nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie
Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.
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Rapportnummer 1386763
Origineel exemplaar

Ringlaan 39
\ -.' AC EG 1853 - Strombeek-Bever
* d vew tel, +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Erkend keuringsorganisme

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstaliatie

Datum keuring: 15/12/2023
IDdabel:

Inspecteur: Bpom De Groof Mentor: Installateur; Go-solar
Klantreferentie
B.T.W nr:BE D456 060 643

Merk en type meettoestel Metrel MI 3102
P Serienummer: 23120792

verslag: 15/12/2023

Plaats van het onderzoek Elggnaar

Naam Nicase Manne
Straatnaam Eikenstraat

Straainaam
Hulsnummer 271

Busnummer Husnummer
usnum

Busnummer
Pastcode

Postcode
Gemeente

Land Gemeente
an
Land
Installateur
Naam
8TW ne
Telefogpnummer
E-mail hide. vervaet@go-solar be
Type : Pv-nstalatie en/of thuisbattery EAN : 541448820048074344 Teller Nr.: - 38878396
Afbeelding schakel en verdeelbord

Gelikvormigheidscontrole van een allatie s 1 fof thuisbatter volgens (KB 0B/09/2019) - ARE! Boek 1- 6.4
K: Gelikvormighedscontrole van een PV installate < 10 KVA enfof thuis i volg 0/2019) - ARE! Boek 1- 6.4. en
Aard onderzoe 4.2.4.3, en 7.112. en synergnd C10/11

{s de installatie aangevat voor Nee

01/06/20237

Netbeheerder FLUVIUS Spanning: 3N40OV Meter / bord verbinding. 10 mm Max beveliging: 40 A
Aantal borden: 1 Aantal kingen: 2
Aardelelrode Aardingsius

Ri algemeen: 10,67 MQ RE 408 Q

oK oK
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