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RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE A BT/TBT
(A.R. DU 08/09/2019 • LIVRE 1 - 4.2.3.2 • 4.2.4.3 • 5.3.5.2 • 5.4.2.1 • 5.4.3.6 - 5.4.4 • 7.1 • 7.2.5.1) 

Objet 

CONFORMITÉ D'UNE INSTALLATION OU D'UNE EXTENSION AVANT MISE EN USAGE
(A.R. DU 08/09/2019 • LIVRE 1 • 2.11.2 + 6.4) 

Habitation 
Adresse 

Proprletaire 
Demandeur 
Numéro de TVA 
Cl Responsable travaux 
Téléphon e 

A.R. du 08/09/2019 - Livre 1: 

Appartement 

Rue cherave 4/rch2, 4500 Huy 

DDTIMMO 
RENO ENERGY (installateur) 
BE 0829.094.335 
Non renseigné 
04 367 72 21 et 0490 42 40 40 

Nouvelle installation (6.4.6.4) 

2X230V 
Installation 

Tension actuelle 
Code EAN Non communiqué 

RESA GRD 
Protection gén. 
Qté tableaux 
Qté circuits 
Câble compteur-tableau 
Boucle à fond de fouille 
Conducteur principal de terre 
Diff. gén. :s 300 mA (DDRG) 

SOA 

1 

13 

XVB 4x10mm2 

16mm2 

15mm2 

• 63A 300mA 

Mesures 
Résistance de dispersion de prise de terre (PDT) 

13.520 
Isolement général par rapport à la PDT 

11.52MO 
Appareil utlllsê 

MES004 (METREL 61557) 
Critère Critère 

1. Résistar,ce de dispersion de prise de terre (PDT) 
2. Isolement général par rapport à la PDT 
3. Continuité de terre 

4. Différentiel(s) général(aux) (DDRG) 
5. Protection contre contacts directs 

OK 
OK 

OK 

OK 

OK 

6. Protection contre contacts Indirects 
7. Appareillage fixe et à poste fixe 
8. Canalisations électriques (fils, peignes, cllbles, 
conduits) 
9. Repérages et/ou schémas unifilaire et de position 

Procédure de contrôle: PRI-BTD-CF I Rapport type RAP-BTD-1.0.4I p. 113 

OK 
OK 

OK 

OK 














