
Factuuradres
Certoo Srl
Industrielaan 36
1740 Ternat
België
  +32 2 828 02 12

Afleveradres
Philippe Segers
ELZENSTRAAT 36
9500 GERAARDSBERGEN
België
  /

Certoo Srl
Industrielaan 36
1740 Ternat
België
BTW: BE0805430788

Offerte # S196062
Jouw referentie
quote:DP-2609-2H619C

Offertedatum
28/09/2026

Vervaldatum
28/10/2026

Verkoper
Atlas Controle

Omschrijving Aantal Prijs Btw Bedrag

- – 1,000 Stuks 410,00 21% 338,84 €

- – 1,000 Stuks 410,00 21% 338,84 €

201 – De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een
oordeelkundig gekozen plaats.

1,000 Stuks 70,00 21% 57,85 €

201a – Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te
worden.

1,000 Stuks 70,00 21% 57,85 €

202 – De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren. 1,000 Stuks 850,00 21% 702,48 €

208 – De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen
afgedicht te worden.

1,000 Stuks 85,00 21% 70,25 €

304 – De waarde van de isolatieweerstand, gemeten onder de
testspanningen, moet voor elke kring, waarbij de verbruikstoestellen
afgekoppeld zijn, minstens gelijk zijn aan 1000 maal de waarde in V van…

1,000 Stuks 85,00 21% 70,25 €

405 – De aansluitingen van de hoofd-equipotentiaalverbindingen (water-,
gasleiding, vertrek- en terugvoerleiding van verwarming) dienen
vervolledigd te worden.

1,000 Stuks 85,00 21% 70,25 €
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502 – Een afzonderlijke differentieelschakelaar met een gevoeligheid van
30 mA voorzien voor badkamer, wasmachine, afwasmachine en/of
droogkast en gelijkaardige toestellen.

1,000 Stuks 150,00 21% 123,97 €

236 – De genaakbare, naakte delen onder spanning (actieve delen) in het
schakel- en verdeelbord zijn onvoldoende afgeschermd.

1,000 Stuks 0,00 21% 0,00 €

Excl. btw 1.830,58 €

BTW 21% 384,42 €

Totaal 2.215,00 €

Verbind je software met Keuring Service Vlaanderen (KSV) om automatisch offertes aan te maken.
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https://atlascontrole.odoo.com/my/orders/196760#portal_connect_software_modal_btn
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