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Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie

Naam eigenaar

Adres eigenaar

Type object

EAN-code

Aard installatie

Doel onderzoek

Averbodestraat 17, 3920 Lommel

Cox
idem,

eengezinswoning

niet beschikbaar

bestaand

vekoop wooneenheid

Het onderzoek is verricht op 7102/2022 volgens hoofdstuk / afdeling 8.4.2 van Boek 1 inzake de installaties op

laagspanning en op zeer lage spanning.

Installatlegegevens

H Spanning (V)

ff Type elektrode

f, O voedingsleiding (mm2)

B ln hoofdbeveiliging (A)

Metingen

8.
o
10

230 (1f+N)
pen
10
40

niet meetbaar /
4,63
niet goed

ln hoofdschakelaar (A)
Al d ifferentieb schakelaar(s) (mA)
Aantal verdeelborden
Aantal stroombanen per verdeelbord

Werking differentidle schakelaa(s)

lsolatieweerstand van de installatie (MQ)

= voorbeveiliging
geen
1

I

niet te testen

>0,5

Ra / Zs (a)

Continul'teitsmeting

lnhreuken
De installatie is niet voorzien van een 66ndraadschema en situatieschema (hs' 3'1)'
De stroombanen zijn niet (allemaal) van een duidelijke verklaring voozien (3.1).
De beschermingsgraad van de kast is onvoldoende (lP/rX-D) (5.3.5.1).
E6n of meerdere beveiligingen zijn niet voorzien van kalibreerelementen (5.3.5.5).
Het aardingscontact van 66n of meerdere contactdozen is niet verbonden met de beschermingsleiding (5.3.5.2).

Aan het begin van de installatie is geen veaegelbare ADS met een gevoeligheid van maximaal 300 mA en een nominale

stroom van 40 A geplaatst (5.3.5.3).
ln de aardgeleiOei ii geen onderbreker aangebracht of de onderbreker is niet toegankelijk of niet te openen. Hierdoor kan de

aardspreidingsweerstand niet worden gemeten (2.5).
Een deel van de installatie is aangesloten door middel van ongeschikte leidingen.
Elektrisch materieel van klasse I is niet verbonden met de beschermingsleiding (4.2.4.3).
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\DS: Autometlscho diff66nti6le schakelaar
optrglEiuiTijdons h€t ond€zGk zljn enk€l do verdo€lbordon €n
t[dons d. k€udng fu schema's ontbt€kon, kunnon bl aon volgond

Opmerkingen
fl

Beslult
De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage

spanning.
Een aanvullend controlebezoek moet worden uitgevoerd, door een erkend controleorganisme naar keuze, uiterlijk 18 maanden

na de datum van akte van overdracht.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder
vertraging uitgevberd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in inbreuk zijnde installatie, indien zij in
dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Voor de directeur, op 7 1212022

Read@h@
1. ds vdpllchting hot vqslag van het cmtrdebez@k to bffion in h€t dNlorvan d€ olokblscho installdle;
2. do verplldrdnO ln het dNlq dkg wljrglng &no€bmcht a{ de eloKdsche lNtallado tovmdds;

to wiJts aan do aarulghdd van elokbidtglt;

ls m6t h€t hoog toodcht op ds hdshNddljts €l.ktlsdto lFtallaii6.

de zichtbare delen van d6 insiallatie g€control€ord. Schak€laars, contactdozsn, plinten / goten €tc.. zijn niet losgomaakt. lndien
ontot3bozoek bllkomende lnbl€ukon wod€n vastgostsld.
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Rsd@r/il1m
i. de verpllchtng h€t vsdsq van hot cffttolobez@k to bffis ln hot dNior van do €loktisdF lnstallatis;
2. d6 verpllcidno ln hot dNld 6lko v{dg{ng sng€bmcht afl ds oloKrischo inslallate to vmdds;

te wijtil aan de aaMozlohdd van €l€ktidtdt;

is met lEt hoog t@dcht op de hllshad€lljto dektisdp iFtallats.
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Bijlage: Informatienota FOD economie

Afdeling 8.4.2.van boek L inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning: Plichten van

de verkoper en de koper bij de verkoop van een wooneenheid uitgerust met een oude elektrische

installatie.

r Als het compromis getekend wordt:

Wat ziin de plichten van de verkoper/notaris:

o De verkoper moet het PV van het controlebezoek en de bijlagen aan de notaris

overhandigen, opdat de notaris dit aan het verkoopsdossiertoevoegt;
o De notaris moet de volgende punten in de akte van verkoop laten vermelden:

- de datum von het PV von het controlebezoek
- het feit van de overhandiging van het PV von het controlebezoek aon de koper

Ats het PV van het controlebezoek negatief (installatie niet'conform) is:

- de verptichting voor de koper om ziin identiteit en de dotum von de okte

van verkoop mee te delen oan het erkend keuringsorganisme dot het controlebezoek von

de elektrische instollotie heeft uitgevoerd.

r Als de akte van verkoop verleden wordt

Wat zijn de plichten van de koPer:

o De koper dient het dossier van de elektrische installaties (schema's, PV, ...) in twee

exemplaren te bewaren;

Als het PV van het controlebezoek positief (installatie conform) is:

r De koper moet het volgende controlebezoek laten uitvoeren hetzij volgens de termijn

opgenomen op het PV van het controlebezoek (maximum 25 iaar na de datum van

het controlebezoek) hetzij in geval van belangr'rjke w'rjziging of uitbreiding van de installatie

Als het PV van het controlebezoek negatief (installatie niet-conform) is:

o De koper moet het erkend keuringsorganisme dat het controlebezoek van de elektrische

installatie heeft uitgevoerd informeren over zijn identiteit, de datum van de akte en het

betrokken PV;

o De koper krijgt automatisch 18 maanden vanaf de datum van de akte van verkoop om de

elektrische installatie in orde te brengen na de melding bij het keuringsorganisme;

o De koper is vrij een ander keuringsorganisme te kiezen voor de hercontrole binnen die

termijn van 18 maanden (nazicht conformiteit van de installatie).

Voor meer informatie

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Energie - Afdeling lnfrastructuur en controles

Adres: Koning Albert ll-laan 16, 1000 Brussel

Tel.:0800 120 33 / E-mail: sas.elec@economie.fgov.be
https://economie.fgov. be
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