Verslag

VERSLAG NR
MU ANT/15/61188377/00/NL/O0O 040 - INSP

Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1
- KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

Boniverlei 91- 2650 Edegem

Uitgevoerd op: 10/05/2023 (O} Uitgevoerd door: SERGE DE PAUW (4461)

.

IDENTIFICATIE VAN DERDEN

o
Opdrachtgever van de controle ‘
Naam, Voornaam TOMSOI
Adres Jan De Grog N 10 Wilrijk

Eigenaar, uitbater of beheerde
Naam, Voornaam Ramond{i
Adres Boniverlei

6

0O Edegem

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk

Naam, Voornaam TOMSOI
Adres Jan De Groofstraat 27- 2610 Wilrijk

IDENTIFICATIE VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Vingotte ID 100177 014

Adres Boniverlei 91- 2650 Edegem
EAN-code Niet meegedeeld

Nr Teller 47619657

Teller index dag 52803

Type installatie HUISHOUDELIJKE Inst.

VINCOTTE vzw

Uitgiftedatum: 10/05/2023 179
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§ GEGEVENS VAN DE CONTROLE

De controle wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van Boek 1van het koninklijk besluit van 8 september
2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage
spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de
installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. van 28/10/2019), in dit document
"Boek 1" genoemd.

- Gelijkvormigheidscontrole vé6r de ingebruikname — nieuwe installatie (6.4.)

Type controle - Controlebezoek (6.5.)

Datum van de uitvoering - Vanaf 01/10/1981 en v66r 01/06/2020

van de installatie - Vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud - Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden
controle gecontroleerd.

Afwijkingen - Geen

Spanning (V)
Aard van de stroom

Type van aardelekirode
Voedingsleiding - Type
Voedingsleiding - Doorsnede (mm?)
Aantal eindstroombanen

Type van het aardverbindingssysteem
Huidige nominale waarde van de bescherm
van de aansluiting (A)
Geplaatste (alg.) differentieelstroominriciy

Differentieel Gevoeligheid (mA)

300 A
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Beschrijving van de elektrische installatie
Ok

Aantal

differentieelstroominrichtinge 2

n

Aantal stroombanen 8

Type of aarding Aardingp
Waarde (QQ) 14

SCHEMA’S, PLANNEN EN DOCUMENTEN VAN DE INSTALLATIE

Stroombaanschema - referentie Ok
Stroombaanschema - versie Ok
Stroombaanschema - datum 10/05/2023
Eendraadsschema Zie bijlagen
Situatieplan - referentie Ok
Situatieplan - versie Ok
Situatieplan - datum 10/05/2023
Situatieplan Zie bijlagen
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RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Uitgevoerde controles

Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema’s en

de situatieplannen HiRE
Staat van het vast geinstalleerd elektrische materieel Ok
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en Ok
onrechtstreekse aanraking

Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor —

personen en goederen
Visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor NV.T
personen en goederen o

Metingen en beproevingen

Spreidingsweerstand van de aardverbinding(en) (Q)
Waarde van het algemeen isolatieniveau (MQ)

Test werking van de differentieelstroominrichtingen (te
Test werking van de differentieelstroominrichtingen
Continuiteit van de equipotentiale verbindingen (h

Opmerkingen

Ok
- Bijkomende equipotentiaal verbinding niet zichtbaar/niet bereikbaar
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BESLUIT VAN DE CONTROLE

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 (KB van 8/09/2019) inzake
de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Er dient gevolg gegeven te worden aan de opmerkingen/aanbevelingen die in dit verslag
geformuleerd zijn.

Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd uiterlijk véér 10/5/2048.

De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden opnieuw gedateerd en
ondertekend.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) tst aan het begin van de installatie
werd verzegeld.

\ Ing. J. Windey ;
\ Directeur-generaal Vingotte

(O

VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN
S
Dit verslag dient bewaard te wordenin-het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient
elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft moet onmiddellijk in kennis
worden gesteld van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of
onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.
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Foto situatieplan (1/3)
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Foto situatieplan (2/3)
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Foto van de eendraadschema's (1/1)
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DIMITRI RAMONDINO

BONIVERLEI 91 - 2650 EDEGEM
Handtekening : Eigenaar: Uitvoerder: Keuring:
: Jan De Groofstraat 27
TOMSOI BVBA 2610 WILRIJK
TEL: 03/830.50.20
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